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Installationsrapport
Plats : Lat: 59.449036140276505 Long: 18.130574955512905
Kund : CA Mätsystem AB
Kundreferens : kontoret
Kontrollreferens : Demo

Testutrustning : C.A6133, 2745, 1.4
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1 Loopimpeda

ns utan 
utlösning

Enkelt test 1 Ω 228.7 A UL = 
50V

2 Kontinuitetst
est

0.56 Ω 2Ω OK

3 Isolation Enkelt test 1000VDC 52.39 
MΩ

1101 V 1 kΩ OK

4 JFB-test 
ramp

Enkelt test 0.1 V 17.4 
mA

30 mA OK UL = 
50V

5 Loopimpeda
ns med 

utlösning

Enkelt test 2.1 Ω 109.6 A

6 Loopimpeda
ns utan 

utlösning

Enkelt test 7 Ω 32.9 A UL = 
50V

CA6133 DEMO MÄTNING
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