
Klicka på ”Download Data” för att ladda över mätningar till Pc´n



Välj ”Megaohmmeter” och ”CA6549”



Välj rätt COM-port, som instrumentet är kopplad till



Välj det Object och Test som skall laddas över till PC´n,





Välj ”Manteltestrapport 2”, för att generera en Rapport.




